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一、安全注意事项

操作机组之前，请详细阅读所有“安全注意事项”。

“安全注意事项”内列举各种与安全有关的重要事项恳请严加遵守。

本手册内使用的字符

[image: image19]警告：表示必须遵守本警告内容，以免导致使用者人身安全！

[image: image20]注意：表示必须遵守本注意内容，以免对机组造成损毁！

安装

阅读后请将本技术手册妥善保存，以便随时参阅。另请将本手册交与其他操作本机

[image: image21]人士以供参考。

警告：

只可使用由本公司指定的附件，并向制造商或授权经销商要求提供安装、技术服务。如控制附件安装不当可能导致控制器失灵或触电等后果！
用户切勿尝试自行修理，如果修理不当可能导致触电或损坏控制器等后果！用户如有任何修理的需要，请与制造商接洽。

[image: image22]I/O控制板
注意：

I/O控制板必须安装在主机内一个不会有雨雪、树叶或废物积聚的稳固平面上。其安装位置及控制板上均有强电线路通过，以免导致用户触电或损坏控制器等后果！

有关室外控制板的安装、接线应严格遵守强弱电分开的原则，另接触器应与控制板保持在50mm以上。

[image: image23]主控单元（手操器）

警告：

手操器必须安装稳固！否则可能因为手操器下坠而导致人员受伤或控制器损坏。

[image: image24]通讯线

注意：

通讯线80米以内要求为0.5平方的多股铜芯电源线；80～200米要求1平方的多股

铜芯电源线，通讯线不可与交流电源一起走线以防收受到强电干扰造成机组通讯故

障！
[image: image25]电源线、保险丝和断路器

警告：

切勿与其它电器共享同一电源，以免导致超负荷的危险！

[image: image26]操作

警告：

切勿使用锋利物按键，以免损坏控制器。

切勿扭曲或拉扯控制器的电线，以免损坏控制器，导致失灵。

        切勿用苯、稀释剂或化学布抹擦控制器。否则可能导致脱色或机件失灵。如要清除

        污垢请先将布浸在含有中性去污剂的水中，拧干水分后擦试，然后再用干布抹净控

制器。切勿施加过大的力在显示屏或连接部位，以免引起色调变化。
二、安装说明

1、手操器外形图
[image: image1.png]6.00
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13,50+




2、手操器安装尺寸图

    手操器采用挂墙式标准86盒安装，对应螺钉拧紧即可，安装方便可靠
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3、IO板外形安装尺寸图
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[image: image27]注意：手操器的电源由室外主机的控制板上连接12VDC。切勿试图对另外的连接，连接时请注意一 一对应。

◆手操器接口示意图：

[image: image28][image: image29][image: image4.png]



4、电气连接示意图
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注1：DO6/DO7继电器控制目前定义可设置，具体如下：

1、当参数【U6】设置为“0”时，DO6继电器控制目标为“增焓阀”，DO7继电器控制目标为“底盘电加热”；

2、当参数【U6】设置为“1”时，DO6继电器控制目标为“排气喷液阀”，DO7继电器控制目标为“底盘电加热”；

3、当参数【U6】设置为“2”时，DO6继电器控制目标为“排气喷液阀”，DO7继电器控制目标为“增焓阀”。

注2：电流互感器作为选配件。

三、操作手册
1、手操器操作面板图

手操器采用86型手操器，5个触摸按键，1个指示灯，为方便说明，本页内的显示灯全部亮起。此现象不会在实际情况中出现，具体如下：

[image: image30.wmf]!

制热模式  制冷模式  故障标志  时钟及故障代码  电加热标志  压缩机标志  水泵标志

[image: image6.png]



下调键   上调键   设置键   模式键   开关键
◆触摸按键

开关键：  手指轻触可执行开、关机操作；

模式键：  待机状态下手指重复轻触即可切换模式操作：制冷→制热→制冷；
设置键：  待机状态下手指轻触一下即可进入统参数设置操作；

▲▼键：  在进入参数操作界面手指轻触这两个按键即可调节修改参数操作；

注1：长按【▼】键5秒可进入机组温度查询操作，进入查询状态重复按匹【▼】键可循环查询机组各个温度传感器的温度值；

注2：长按【▲】键5秒可进入机组历史故障查询操作，进入查询状态重复按匹【▲】键可循环查询各个历史故障。

查询结束后按【模式】键则退出查询操作，返回查询前显示状态。

◆指示灯：开机点亮，关机熄灭。

2、开机操作

[image: image7.png]



控制器初始上电根据检测到的室外环境温度自动判断模式，具体如下：

	室外环境温度
	模式

	≥25℃
	制冷

	＜25℃
	制热


在关机状态下用户手指轻触一下【开/关】键，控制器便执行开机操作，指示灯点亮，满足开机条件后开启水泵、压缩机并标志点亮。

注意：系统初始上电自动判断模式，模式判断完成将不再改变，除非用户切换模式。
3、关机操作

在开机状态下用户手指轻触一下【开/关】键，便可执行关机操作；

[image: image8.png]000





关机后显示屏压缩机、水泵等目标运行标志熄灭，运行指示等熄灭。

注意：一旦执行关机操作，即使立刻按下【开/关】键，压缩机仍需要3分钟才可重新

启动。这功能的目的是为机件提供适当的保护。压缩机会在3分钟后自动开启。

4、模式选择操作

为方便说明，此图片中的模式标志显示全部亮起，此现象不会在实际情况中出现。

                    制热模式  制冷模式

[image: image9.png]000





控制器在通电之后根据环境温度自动判断运行模式后，用户可根据实际需要通过轻触【模式】按键操作选择所需模式，重复按模式键可循环选择模式，例如首次上电系统判断模式为制冷，则重复按模式键，控制器模式循环切换具体如下：制冷  (  制热  (  制冷  (  ……详细显示界面如下：
a、制冷模式界面                           b、制热模式界面

[image: image10.png]000




   [image: image11.png]000





注意：用户模式切换必须在待机情况下切换，这功能的目的是为机件提供适当的保护。
5、系统参数设置操作

注：参数设置功能必须在待机下才允许操作！
参数设置操作：按【设置】键进入参数修改设置状态，此时回水温度区域显示参数代码，设定温度区域显示参数值，再按“设置”键项目增加，按“模式”键项目减少，在参数设置状态按【▲】或【▼】即可调整参数范围。项目S1时连续按住设置键+【▲】+【▼】项目增加并自动跳过密码S1，S2，A1，A2，A3。
退出设置操作：当参数设置完成后按一次“开关机”键便可退出参数设置状态并确认修改参数，1分钟内没有任何按键操作则自动确认参数设置返回参数设置前状态。
◆显示界面：手操器回水温度区域显示参数代码，设定温度区域显示参数值，如下图：
[image: image12.png]000





可设定参数表
	类别
	序号
	代码
	参数名称
	出厂设定
	设定范围

	温
控
类
	
	P1
	制冷回水温度设定值
	12℃
	-19～32

	
	
	P2
	制热回水温度设定值
	40℃
	8～90

	
	
	P3
	备用
	
	

	时
钟
	
	H1
	时钟小时调整
	0时
	0～23

	
	
	H2
	时钟分钟调整
	0分
	0～59

	定
时
类
	
	H3
	定时1开机小时设定
	0
	0～23

	
	
	H4
	定时1开机分钟设定
	0
	0～59

	
	
	H5
	定时1关机小时设定
	0
	0～23

	
	
	H6
	定时1关机分钟设定
	0
	0～59

	
	
	H7
	定时2开机小时设定
	0
	0～23

	
	
	H8
	定时2开机分钟设定
	0
	0～59

	
	
	H9
	定时2关机小时设定
	0
	0～23

	
	
	HA
	定时2关机分钟设定
	0
	0～59

	
	
	Hb
	定时3开机小时设定
	0
	0～23

	
	
	HC
	定时3开机分钟设定
	0
	0～59

	
	
	Hd
	定时3关机小时设定
	0
	0～23

	
	
	HE
	定时3关机分钟设定
	0
	0～59

	
	
	HF
	定时开关机否（0：否；1：是）
	0
	0～1

	密
码
及
催
款
	
	S1
	进入下一项参数密码1（默认12）
	25
	0～99

	
	
	S2
	进入下一项参数密码2（默认34）
	17
	0～99

	
	
	A1
	S1密码设置
	12
	0～99

	
	
	A2
	S2密码设置
	34
	0～99

	
	
	A3
	运行时限
	0
	0～99

	系
统
设
置
类
	
	b1
	冷暖/单冷（0：冷暖；1：单冷；2：单热）
	0
	0～2

	
	
	b2
	掉电记忆否（0/2：否；1/3：是）(0/1初始开度程序内部查表，2/3初始开度由F2/F3确定)
	1
	0～3

	
	
	b3
	电源保护否（0：否；1：相序；2高低电压保护）
	0
	0～2

	
	
	b4
	组合模块数
	1 
	1～8

	
	
	b5
	温控周期
	15秒
	0-99

	
	
	b6
	动作范围（温控回差）
	2℃
	1～12

	
	
	b7
	增焓电子膨胀阀开启冷凝后温度
	25
	30～70

	
	
	b8
	增焓电子膨胀阀关闭冷凝后温度
	20℃
	20～50

	
	
	b9
	制热增焓开启环境温度
	10℃
	-5～24

	
	
	bA
	制冷增焓开启环境温度
	30℃
	25～50

	保
护
类
	
	C1
	制冷翅片温度过高
	63℃
	50～80

	
	
	C2
	制冷出水温度过低
	4℃
	-19～10

	
	
	C3
	制热出水温度过高
	60℃
	40～99

	
	
	C4
	故障复位时间，99不复位
	25分钟
	10～99

	
	
	C5
	辅热时允许进入的环境温度
	-15℃
	-30～60

	
	
	C6
	水流开关持续检测时间
	10秒
	1～60

	
	
	C7
	排气温度过高报警值      （单位*10℃）
	12(120℃)
	10～14

	
	
	C8
	进出水温差过大保护
	12℃
	5～20

	化
霜
类
	
	d1
	允许进入化霜的环境温度
	10℃
	0～12

	
	
	d 2
	首次化霜压机工作累计时间
	30分钟
	20～99

	
	
	d 3
	化霜最长时间
	6分钟
	2～15

	
	
	d 4
	进入化霜温度条件
	7℃
	0～10

	
	
	d 5
	退出化霜翅片温度条件
	13℃
	0～20

	
	
	d 6
	最长未除霜累计工作时间
	2小时
	1～12

	
	
	d 7
	温差值过大紧急进入化霜模式
	10
	10～75

	
	
	d 8
	化霜方式选择（0：回气温差；1：翅片温差）
	0
	0～1

	电子膨胀阀调节类
	
	d 9
	电子膨胀阀调节速率       (单位10ms)
	3(100ms)
	1～125

	
	
	d A
	制冷工况电子膨胀阀调节周期
	25秒
	5～125

	
	
	d b
	制热工况电子膨胀阀调节周期
	25秒
	5～125

	
	
	d C
	增焓电子膨胀阀调节周期
	20秒
	5～125

	
	
	d d
	节流电子膨胀阀压缩机开机后延时检测过热度时间
	3分钟
	1～10

	
	
	d E
	儿童锁  0无，1有
	0
	0～1

	
	
	d F
	开度只能增大的排气温度点      
	95℃
	70～110

	节
流
电
子
膨
胀
阀
参
数
	
	F0
	电子膨胀阀最大开度       (单位*10脉冲)
	50(500脉冲)
	20～125

	
	
	F1
	制冷节流阀最小开度(单位*10脉冲)
	8(80脉冲)
	0～50

	
	
	F2
	制冷工况首次开机初始开度  (单位*10脉冲)
	35(240脉冲)
	0～125

	
	
	F3
	制热工况最小初始开度  (单位*10脉冲)
	12(120脉冲)
	0～125

	
	
	F4
	除霜开度                 (单位*10脉冲)
	48(480脉冲)
	0～125

	
	
	F5
	手动调阀开度             (单位*10脉冲)
	25(250脉冲)
	0～125

	
	
	F6
	制冷工况过热度设定值
	-2℃
	-19～19

	
	
	F7
	制热工况过热度设定值
	3℃
	-19～19

	
	
	F8
	节流调阀方式(0:过热度自动;1:手动)
	0
	0～1

	增焓电子膨胀阀参数
	
	F9
	制热增焓电子膨胀阀最大开度       (单位*10脉冲)
	50(500脉冲)
	20～125

	
	
	FA
	制热增焓子膨胀阀最小开度       (单位*10脉冲)
	8(80脉冲)
	0～30

	
	
	Fb
	制热增焓初始开度                 (单位*10脉冲)
	9(90脉冲)
	0～125

	
	
	FC
	制热增焓过热度设定值
	36℃
	-19～60

	
	
	Fd
	增焓手动调阀开度             (单位*10脉冲)
	25(250脉冲)
	0～125

	
	
	FE
	增焓调阀方式(0过热度自动或排气自动;1手动;2丹氟斯)
	0
	0～2

	地址
	
	FF
	本机地址码
	1
	1～125

	功能类型
	
	U1
	吸气温度过低保护设定值
	-5℃
	-20～10

	
	
	U2
	485端口选择(0:网络模块；1:MODBUS标准协议；新疆自定义)
	0
	0～2

	
	
	U3
	排气喷液阀开启温度
	100℃
	0～125

	
	
	U4
	排气喷液阀关闭温度
	85℃
	0～125

	
	
	U5
	底盘电加热开启温度
	-25℃
	0～30

	
	
	U6
	DO6,D07接口定义(0:补气增焓阀、底盘电加热；1：排气喷液、底盘电加热；2：排气喷液阀、补气增焓阀)
	0
	0～2

	
	
	U7
	温度到循环泵选择，0不停（冷暖均适用），1停 (仅制热)
                 2节能1 (停5分钟 开5分钟，仅制热)

3节能2 (停10分钟 开5分钟，仅制热)

4节能3 (停20分钟 开5分钟，仅制热)

5停（冷暖均适用）
	0
	0～5

	
	
	U8
	0除霜不停机+制热开制冷除霜关，1除霜停机+制热开制冷除霜关，2除霜不停机+制热关制冷除霜开，3除霜停机+制热关制冷除霜开
	3
	0～3

	
	
	U9
	制热回水温度修正值
	0℃
	0～10

	
	
	UA
	制热温度设定值上限
	55℃
	0～90

	
	
	Ub
	制冷温度设定值下限
	10℃
	-19～90

	
	
	UC
	压缩机电流保护值，0无此功能
	24A(10p)
	0～80

	
	
	Ud
	底盘电加热除霜后工作时间
	10分钟
	1～99

	
	
	UE
	制冷增焓时电子膨胀阀最小开度   (单位*10脉冲)
	8(80脉冲)
	0～30

	
	
	UF
	制冷增焓初始开度               (单位*10脉冲)
	18(180脉冲)
	0～125

	
	
	UH
	制冷增焓过热度设定值
	35℃
	0～60

	
	
	11
	制热节流阀最小开度环温点1
	8℃
	-32-60

	
	
	12
	制热节流阀最小开度环温点2
	1℃
	-32-60

	
	
	13
	制热节流阀最小开度环温点3
	-5℃
	-32-60

	
	
	14
	制热节流阀最小开度环温点4
	-10℃
	-32-60

	
	
	15
	制热节流阀最小开度环温点5
	-18℃
	-32-60

	
	
	21
	制热节流阀最小开度1(单位*10脉冲)
	16
	0～50

	
	
	22
	制热节流阀最小开度2(单位*10脉冲)
	16
	0～50

	
	
	23
	制热节流阀最小开度3(单位*10脉冲)
	12
	0～50

	
	
	24
	制热节流阀最小开度4(单位*10脉冲)
	11
	0～50

	
	
	25
	制热节流阀最小开度5(单位*10脉冲)
	9
	0～50

	
	
	26
	制热节流阀最小开度6(单位*10脉冲)
	8
	0～50

	
	
	31
	-12度测试时，最小开度的个位步数，用于最小开度微调
	0
	0～9


注1：当设定值超过99时，100=A0；110＝b0；120＝C0；具体则显示如下：

101～109＝A1～A9；  111～119＝b1～b9；  121～129＝C1～C9

注2：同时按设置键+模式键+【▲】直接进入第84项参数，按设置键项目增，按模式键项目减。

注3：上面最小开度初值为5P机的，6P机使用建议分别减1使用。

6、查看传感器参数操作

查询操作：在开机或关机状态下长按【▼】减少键5秒均可进入传感器温度查询操作，重复按【▼】减少键可循环查询各个传感器的参数。

退出查询操作：传感器参数查询过程中，按一次【模式】键退出查询状态，1分钟内没有任何按键操作自动取消查询返回查询前状态。

手操器回水温度区域显示传感器名称代码，设定温度区域显示传感器温度值，如下图：
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◆传感器名称与参数表

	序号
	显示代码
	传感器名称

	
	h0
	系统回水温度

	
	h1
	环境温度

	
	A0
	出水温度

	
	A1
	翅片温度

	
	A2
	吸气温度

	
	A3
	制冷阀后温度

	
	A4
	压缩机电流

	
	A5
	备用

	
	A6
	排气温度

	
	A7
	节流电子膨胀阀开度

	
	A8
	增焓电子膨胀阀开度

	
	A9
	节流过热度

	
	AA
	增焓过热度


注1：当温度值超过99℃时，100℃=A0；110℃＝b0；120℃＝C0；130℃＝d0；140℃=E0，具体为：101～109℃＝A1～A9；111～119℃＝b1～b9；121～129℃＝C1～C9；131～139℃＝d1～d9

注2：电子膨胀阀开度显示为实际脉冲数的10倍值。

7、查看历史故障操作

查询操作：在开机或关机状态下长按【▲】增加键5秒均可查询历史故障操作，重复按【▲】增加键可循环查询最近32个历史故障。,

退出查询操作：在查询历史故障状态下按【模式】键一次便可退出历史故障查询状态，1分钟内没有任何按键操作自动取消查询返回查询前状态。

清除历史故障操作：在历史故障查询状态下，按【设置】键一次则清除所有历史故障。

在历史故障查询状态手操器故障指示标志点亮，设定温度区域显示历史故障记录序号，时钟区域前两位数字显示发生故障单元数，时钟后两位数字闪烁显示故障代码，如下图：
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注：如上图所示“历史第1个故障”为代码“E1:24”的故障。

8、强制除霜操作

强制除霜操作：在制热工况下且已经开机状态下按【模式】键进入强制除霜模式设置状态，此时重复按“模式”键可在“制热模式”和“强制除霜模式”两者间切换。在“强制除霜”模式下，按【设置】键便可进入强制除霜，强制除霜过程及退出除霜条件同系统自动除霜逻辑。

◇强制除霜设定界面：                       ◇正在除霜界面：
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9、当前故障界面
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注：如上图所示当前发生的故障为“E1:24”的故障。

10、故障代码表

	故障原因
	故障代码
	进入条件
	保护措施

	通讯故障
	E1：00
	主板与手操器通讯失败
	全停

	组电源故障保护
	E1：01
	【b3】为“1”，缺逆相
	全停

	水流开关断开
	E1：02
	水流开关持续断开【C6】秒
	全停

	制冷防冻开关断开
	E1：03
	制冷防冻开关断开
	停压缩机

	制冷出水过低保护
	E1：04
	出水温度低于【C2】值
	停压缩机

	制热出水过高保护
	E1：05
	制热出水温度高于【C3】值
	停压缩机

	出水温度传感器损坏
	E1：11
	传感器短路或断路
	停压缩机

	回水温度传感器损坏
	E1：12
	传感器短路或断路
	停压缩机

	环境温度传感器损坏
	E1：13
	传感器短路或断路
	停压缩机

	压缩机高压保护
	E1：20
	压缩机高压开关断开
	停压缩机

	压缩机低压保护
	E1：21
	压缩机低压开关断开
	停压缩机

	压缩机过载
	E1：22
	压缩机电流过大或检测不到电流
	停压缩机

	排气温度过高保护
	E1：24
	排气温度高于【C7】值
	停压缩机

	翅片温度过高保护
	E1：25
	制冷工况翅片温度高于【C1】值
	停压缩机

	进出水温差过大
	E1：26
	进出水温差过大
	全停

	制冷吸气温度过低保护
	E1：27
	吸气温度低于【U1】值
	停压缩机

	翅片传感器故障
	E1：30
	翅片传感器短路或断路
	停压缩机

	吸气传感器故障
	E1：31
	吸气传感器短路或断路
	停压缩机

	阀后传感器故障
	E1：32
	阀后传感器短路或断路
	停压缩机

	排气温度传感器故障
	E1：35
	排气温度传感器短路或断路
	停压缩机


注1：多故障同时存在时，手操器只显示当前故障级别最高的故障（故障代码数字越小故障级别越高）。

注2：机组发生压缩机高压、低压、过载、排气温度过高保护时，故障锁定，在故障排除后按【开/关】复位。

四、技术手册

1、系统特性

（1）适用空调系统：

带一个系统水泵输出，一个增焓压缩机组成一个EVI增焓超低温增空气能热泵两联供机组。

（2）采用本控制系统可实现以下功能：

定时开关机，人工切换工作状态，与末端联动，故障自动判断、处理，手动测试功能，自动除霜，强制除霜，电加热控制，下班防冻，催款等功能。

（4）控制器的工作过程和功能达到和符合Q/YM001-1998的规定和有关微电脑控制的技术标准和要求。

（5）所有的输入、输出信号和通讯数据传输都具有足够的抗干扰能力。保证机组工作稳定，可靠，输出没有误动作，没有抖动，而且温度值不会出现大于1.0℃的跳变。

（6）控制器具有预防用户误操作的功能，如带故障时压缩机不响应等。

（7）安全性、电磁兼容性均符合国家相关电子电器产品安全标准和电磁兼容性标准。

（8）具有密码保护的参数设定功能，所有需设定的参数都具有相应的默认值，该默认值在第一次开机时使用。

2、I/O控制基板接口定义

（1）输入信号汇总表:

	标号
	名称
	类型及状态
	功能
	备注

	AI1
	出水温度
	模拟：NTC
	用于空调出水温度异常温度保护
	-19～99℃

	AI2
	回水温度
	模拟：NTC
	用于系统能调防冻
	-19～99℃

	AI3
	环境温度
	模拟：NTC
	用于防冻、除霜及增焓
	-19～99℃

	AI4
	翅片温度
	模拟：NTC
	用于压缩机除霜及制冷温度过高保护
	-19～99℃

	AI5
	压机吸气温度
	模拟：NTC
	用于压缩机吸气温度检测
	-19～99℃

	AI6
	制冷阀后温度
	模拟：NTC
	用于蒸发节流电子膨胀后温度检测
	-19～99℃

	AI7
	排气温度
	模拟：NTC
	用于压缩机排气温度检测
	0～140℃

	DI1
	远控开关
	开关
	用于手动实现对机组的启停控制
	通:开机；断:关机

	DI2
	水流开关
	开关：闭合正常
	用于空调循环水断流无水保护
	检测延时时间可调

	DI3
	防冻开关
	开关：闭合正常
	用于空调制冷防冻保护
	检测延时3秒

	DI4
	压缩机高压
	开关：闭合正常
	用于1＃压缩机压力过高保护
	检测延时3秒

	DI5
	压缩机低压
	开关：闭合正常
	用于1＃压缩机压力过低保护
	检测延时时间可调

	DI6
	压缩机过载
	开关：闭合正常
	用于1＃压缩机压力过载保护
	检测延时3秒


（2）输出信号汇总表

	标号
	名称
	类型及状态
	功能
	备注

	DO1
	空调循环泵
	开关：闭合有效
	控制空调循环泵起停
	

	DO2
	电加热
	开关：闭合有效
	控制电加热启停
	

	DO3H
	曲轴加热
	开关：闭合有效
	控制曲轴加热启停
	

	DO3
	压缩机
	开关：闭合有效
	控制压缩机起停
	

	DO4
	冷凝风机
	开关：闭合有效
	控制冷凝低速风起停
	

	DO5
	四通阀
	开关：闭合有效
	控制四通阀起停
	

	DO6
	排气喷液阀
	开关：闭合有效
	控制排气喷液阀起停
	U6=0为增焓阀

	DO7
	底盘电加热
	开关：闭合有效
	控制底盘电加热启停
	

	ESV
	蒸发器电子膨胀阀
	12VDC、电动式直动型
	用于冷媒节流
	5芯

	ESV
	经济器电子膨胀阀
	12VDC、电动式直动型
	用于低温增焓
	5芯


3、控制功能

（1）压缩机防频繁起停

压缩机再次启动间隔时间为3分钟，即压缩机停机时间不小于3分钟。

压缩机温控最少运行时间：压缩机一经启动至少运行1分钟以上，除非关机或故障。

（2）工作模式选择

（1）自动：环境温度低于20℃时，“制热”；环境温度高于25℃时，“制冷”。

（2）面板功能切换：制冷→制热。

（3）在运行状态中模式切换均无效，只有停机状态中方可允许切换。

（3）压缩机起停逻辑

a、制冷模式

当T回水≥T设定+回差时，开启压缩机； 当T回水≤T设定，关闭压缩机。

b、制热模式

当T回水≤T设定－回差时，开启压缩机；当T回水≥T设定，关闭压缩机。

（4）除霜控制

回气温差化霜：

（1）室外环境温度T环≤【d1】累计运行时间计时，否则清零；当室外环境温度T环—吸气温度≥【d4】；累计运行时间≥【d2】分钟时，机组进入除霜模式。

（2）室外环温T环≤【d1】；室外环温T环—吸气温度≥【d7】；机组进入除霜模式。

（3）室外环温T环≤【d1】；压缩机累计工作时间大于【d6】小时，机组进入除霜模式。

翅片温差化霜：

（1）室外环境温度T环≤【d1】累计运行时间计时，否则清零；当室外环境温度T环—翅片盘管T盘≥【d4】；累计运行时间≥【d2】分钟时，机组进入除霜模式。

（2）室外环温T环≤【d1】；室外环温T环—翅片盘管T盘≥【d7】；机组进入除霜模式。

（3）室外环温T环≤【d1】；压缩机累计工作时间大于【d6】小时，机组进入除霜模式。

退出化霜：

在室外翅片盘管温度≥【d5】时，机组退出化霜模式。
除霜时间≥化霜最长时间【d3】分钟,机组退出化霜模式。
出水温度低于【C2】制冷出水温度过低保护温度，机组退出化霜模式。
除霜过程中出现高压保护、排气过高保护则退出化霜模式。
（5）冬季防冻运行

     机组工作电源没有被切断，机组处于制热模式下并处于停机状态中
    下面描述的水温指回水和出水最低温度的哪一个，如果回水出水探头均已损坏，用翅片温度和环境温度代替，如果这四种也都损坏，待机10分钟后直接进入一级防冻。
1、待机10分钟后，水温小于等于4度，进入一级防冻开启水泵。当环境温度小于等于0℃或有探头损坏，一级防冻至少4分钟以上。
2、环境温度小于等于0℃以下，水温小于等于2℃，且连续关机时间达到10分钟，进入二级防冻，开启一台压缩机制热。
3、环境温度0℃以上，水温小于等于2℃，且连续关机时间达到30分钟，进入二级防冻，开启一台压缩机制热。
4、环温高于7℃，退出二级防冻。
5、水温达到10℃，退出二级防冻。
注：①防冻时压缩机的启动同正常的启动过程。

　　②若机组处于防冻过程中需要启动投入工作则可直接按“开关”键，便可实现“无缝”切换。

　  ③若机组处于防冻过程中需要关机，则可直接按“开关”键，便可退出防冻。进入待机状态，满足防冻条件后，再次自动进入防冻状态。
（6）底盘电加热控制

当环境温度低于参数【U5】设定值时底盘电加热开启，当环温高于参数【U5】设定值+2℃时底盘电加热关闭。

（7）电加热控制（注意，这里不是辅助电加热，不管压缩机是否工作）

当室外环境温度小于参数【C5】设定值时,按以下模式工作

1、5℃≤T设-T回，开电加热；

2、5℃>T设-T回≥3℃，保持；

3、T设-T回<3℃，关电加热。

（8）排气喷液阀控制
    当排气温度达到参数【U3】设定值时排气喷液阀开启，当排气温度降到参数【U4】设定值时排气喷液阀关闭。

（9）冷凝风机控制

冷凝风机先于压缩机运行（除霜时停止）；压缩机关闭后冷凝风机停止工作。

（10）电子膨胀阀控制

系统配有1个节流电子膨胀阀，1个增焓电子膨胀阀控制接口。

电子膨胀阀根据系统检测到的实际过热度和目标过热度之间的差值来自动调节电子膨胀阀的开度大小。

（11）线控开关

    当闭合线控开关（远程开关）时，如果系统处于关闭状态则系统投入运行；当断开线控开关时，如果系统处于运行状态则系统停机。
（12）运行限制功能

    运行限制功能为压缩机超时限制功能，当系统参数【A3】（0为不限制运行）设置了具体的运行天数后；控制器将根据累计机组通电时间功能完成对空调机组试用期限的限制。即当机组累计通电时间到达设定天数时，机组将被自动关机，此时机组被锁住，“定时关机”标志闪烁显示。

若在主界面下按“开/关”键，只听到“嘀” 一声，开机功能无效。若解除此锁定需具有相应权限的工程师进入“系统参数”设置，取消限制运行或重新设置限制运行天数。

（13）断电记忆功能

系统参数【b2】为断电记忆功能选择参数，当参数【b2】设置为“1”时断电记忆功能有效；当参数【b2】设置为“0”时取消断电记忆功能。

当机组无人值守时，控制器自动管理机组上电时的工作状况。若断电记忆功能设定为“是”，当机组处于运行状态中断电时，控制器可自动记忆该机组断电之前的状态，当再次加电时，控制器会按照正常的启动过程自动地投入运行。若断电记忆功能设定为“否”，此功能无效。

（14）定时开关机

定时开关机功能在时钟设置正确后，然后将参数6～18（【H3】～【HF】）依次设置开机时间和关机时间，设置完成退出后即可生效。

机组按照设定好的“系统开、关机时间”自动执行开机关机，在定时开关机时间内用户也可根据实际需要手动关机或手动开机。

（15）保护及故障处理

流量开关检测延时时间可设置，其他故障检测延时3秒。

控制器主控板具有相位检测缺相和逆相保护功能，当参数【b3】设置为“1”时，保护功能有效，为“0”无保护功能，发生该故障时系统全停。

空调水流量不足：水泵起动30秒后开始检测空调水流量，当检测到空调水流量不足且持续参数【C6】时间后则系统全停。

水流不足温差保护：当进出水温差大于【C8】值时，系统全停。

制冷防冻开关跳脱：系统运行制冷工况时，当检测到防冻开关跳脱时，关闭压缩机。

压缩机高压保护：当系统检测到高压保护时报警时停机，故障排除后自动复位；若60分钟内出现3次高压保护则系统停机报警，不能自动复位（需手动复位-重新上电或关机后再开机）。

压缩机低压保护：当系统检测到低压保护时报警停机，故障排除后自动复位；若60分钟内出现3次低压保护则系统停机报警，不能自动复位（需手动复位-重新上电或关机后再开机）；系统除霜时低压保护屏蔽，压缩机启动3分钟内不检测低压。

压缩机过载保护：当系统检测到压缩机过载时，关闭压缩机，锁定故障，关机复位。

传感器故障保护：

a、吸气温度、阀后温度、翅片温度、排气温度传感器发生故障时停压缩机；
b、出水、回水、环境温度温度传感器发生故障时系统全停。

9、蒸发器出水温度异常保护：

a、制热工况：当出水温度高于参数【C3】且持续30秒时，系统判断出水温度过高保护，当出水温度低于参数【C3】-2℃时，故障复位；

b、制冷工况：当出水温度低于参数【C2】且持续30秒时，系统判断出水温度过低保护，当出水温度高于参数【C2】＋2℃时，故障复位。

    10、制冷工况翅片温度过高保护：当系统检测到翅片温度高于参数【C1】且持续30秒时系统判断翅片温度过高保护，关闭压缩机。

    11、吸气温度过低保护：当系统检测到吸气温度低于参数【U1】设定值时停机，当吸气温度高于参数【U1】设定值+6℃时，复位。
12、排气温度过高保护：当系统检测到排气温度高于参数【C7】设定值时，停相应压缩机，当排气温度低于参数【C7】设定值10℃时，故障复位。

13、发生通讯中断时，系统全停。

注：当机组发生压缩机高压、低压、过载、排气温度过高四种故障时锁定，在故障排除后，按开关键复位。

4、多压缩机机组

（1）压缩机组网台数及模块设定

系统参数【b4】为模块组合数设置，可任意组合1～8台模块。

模块组合台数设定功能是基于一个标准控制程序完成对不同模块数的控制。控制器完全根据上电前设定的模块组合数，决定接入控制网络的室外控制板的个数。如模块数设置为3台，当上电工作时接入控制网络的室外控制板的个数为3块，工作压缩机台数为3台，所有与压缩机工作台数有关的控制功能如运行管理功能，能量调节功能均按3台压缩机进行处理。

（2）组网功能

    多模块的组网控制通过通信接口相互连接的方式，通过一个显示界面对各个模块进行控制、数据及运行状态的监控、模块数的选择。各模块的运行相对独立，集中控制。

    从模块水流开关如果不用则需要和保护口公共端短接。

附录1、模块式结构室外控制板位址设定表

1、室外控制板地址码开关示意图



2、室外控制板地址码对照表

1    2   3              
图1                                         表1
注：图1所示地址码开关向上拨向ON为“1”，向下拨为“0”

   模块地址应顺序不间断编码                                                

                                                                          

     1    2   3                                1    2   3
     图2 1＃模块地址                                   图3 2＃模块地址 

                                                                          

     1    2   3                      1    2   3
     图4 3＃模块地址                                  图5 4＃模块地址 

                                                 

                                                                          

     1    2   3                      1    2   3
     图6 5＃模块地址                                  图7 6＃模块地址   

                                                                        

     1    2   3                      1    2   3
    图8 7＃模块地址                                 图9 8＃模块地址  
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